Detailblatt 12-905 !‘.
Dammung Dach 12-200: 180mm IS ﬁ—;ver

Kriterium Oberflachenkondensat

. 2, o 2
Material A[WI/(m-K)] Randbedingung q[W/m] 9[C] R[(m-K)/W] €
B Fichte, Tanne 0.140 B Aussenkima -14.600 0.040
ISOVER ISOTHERM 035 0.035 Innen Obere Raumhalite 20.000 0.250
. Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
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Osi min__=16.68 'C
f_=0.904
(Psi(so%)z 62%
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