Detailblatt 23-955

Dammung Wand 23-210: 50 + 60 + 30mm

Kriterium Schimmel

180

Material

. Aussenputz

Beton mittlere Rohdichte 2000
I Fichte, Tanne

Gipsbauplatten

ISOVER PB M 032

ISOVER PS 81

ISOVER UNIROLL 035

Innenputz

Modulbackstein Verband

Unbeliiftete Hohlraume

ISOVER Bautechnik, September 2013

12.09.2013

AW/ (m-K)]

0.870
1.350
0.140
0.250
0.032
0.032
0.035
0.700
0.370
Eps=0.9/0.9

Isover

Randbedingung g[W/m’] ©['C]

Aussenklima

Innen Obere Raumhalfte
Innen Untere Raumhalfte
Symmetrie/Bauteilschnitt
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Dammung Wand 23-210: 50 + 60 + 30mm g
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Osi min__=19.01°C
f =0.915
(Psi(so%): 53%

(Pao%: 75%

Osi min_ = 18.87 'C
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