Detailblatt 23-955

Dammung Wand 23-210: 50 + 60 + 30mm g
Isover
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Viee: = 3 - UoB - Upb, = Sens - 0.200-1.675 - 0.200-1.675 = -0.03 W/(m-K)
. 2, (o] 2
Material A[W/(m-K)] Randbedingung gq[W/m] [ C] R[(m -K)/W] &
B Aussenputz 0.870 Aussen Standard -10.000 0.040
Beton mittlere Rohdichte 2000 1.350 Innen Standard ) 20.000 0.130
I Fichte, Tanne 0.140 Symmetrie/Bauteilschnitt 0.000
Gipsbauplatten 0.250
ISOVER PB M 032 0.032
ISOVER PS 81 0.032
ISOVER UNIROLL 035 0.035
Innenputz 0.700
Modulbackstein Verband 0.370
Unbeliiftete Hohlraume Eps=0.9/0.9
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